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В сельскохозяйственном производстве все более широкое 

применение находят мобильные автономные электроустановки с 

бензогенераторами в качестве источников питания электроприемников. 

 По типу используемых генераторов установки можно 

классифицировать на автономные установки с асинхронными 

генераторами и установки с синхронными генераторами. Асинхронные 

генераторы имеют ряд преимуществ по сравнению с синхронными, в 

прикладном аспекте использования их для питания потребителей малых 

фермерских хозяйств, таких как малые массогабаритные показатели, 

простота и надежность конструкции. Для работы такого генератора 

необходим внешний источник реактивной энергии, что можно отнести к 

недостаткам. 
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 Исследованию асинхронных генераторов посвящено большое 

количество работ отечественных и зарубежных ученых. В данных работах 

рассматриваются различные режимы работы генератора и различные 

подходы  к объяснению причин возникновения электромагнитных 

колебаний, но наибольшее внимание в работах по исследованию 

асинхронных генераторов уделяется в первую очередь явлению 

самовозбуждения. 

 При расчетах и исследованиях электрических машин и устройств 

определяются их характеристики – зависимости напряжений на зажимах 

обмоток, токов в них, потребляемой мощности, момента на валу. Кроме 

того, при расчетах неустановившихся режимов определяется изменение 

токов и напряжений, моментов вращения и электромагнитных сил в 

зависимости от времени, начального и конечного режимов. Характер 

электромагнитных процессов, происходящих в электрической машине, 

зависит от временных изменений (напряжений, потокосцеплений, токов, 

индукции в воздушном зазоре и т.д.), а также от изменений 

пространственных (взаимное перемещение обмоток, вращение ротора) [1]. 

 К основным способам изучения машины можно отнести физическое 

и математическое моделирование. Возможности физического 

моделирования ограничены вследствие значительных физических и 

финансовых затрат и используются в специфических целях. 

Математические методы моделирования работы машины дают более 

широкие возможности исследования электромагнитных и 

электромеханических процессов, а также аномальных режимов работы по 

сравнению с экспериментальными. 

 При работе асинхронного генератора на индуктивную нагрузку, для 

исключения риска развозбуждения генератора, реактивная мощность 

конденсаторов должна быть достаточной для компенсации реактивной 

мощности подключаемой нагрузки. Авторами, для изучения процесса 
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подключения индуктивной нагрузки, разработана математическая модель, 

описывающая электромеханические процессы при самовозбуждении и 

подключении индуктивной нагрузки, включающая систему уравнений 

привода, асинхронного генератора, уравнения внешней цепи для 

конденсаторов и нагрузки. 

Так как рассматриваемая система состоит из нескольких объектов, то 

рассмотрим модели этих объектов в отдельности. За основу приняты 

математические описания, приведенные в [2, 3, 4]. При построении 

системы дифференциальных уравнений электрических машин, входящих в 

привод, принимаются допущения: электрическая машина симметрична и 

ненасыщена; воздушный зазор равномерный; отсутствуют потери в стали; 

высшие гармоники пренебрежимо малы; поле в воздушном зазоре 

плоскопараллельное и распределено синусоидально.  

Для численного расчета получаемых систем дифференциальных 

уравнений используется метод Рунге-Кутта 4-го порядка с постоянным или 

переменным шагом, реализованный в виде стандартных функций 

математического пакета MathCAD. 

В качестве приводного двигателя принят двигатель постоянного тока 

мощностью 10,5 кВт. Дифференциальные уравнения, которыми 

описываются электромагнитный и электромеханические процессы ДПТ с 

независимым возбуждением имеют вид: 

.
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В уравнениях (1) индексом «в» отмечены переменные и параметры, 

относящиеся к обмотке возбуждения, индексом «я» – переменные и 

параметры, относящиеся к обмотке якоря.  

В системе (1) uя , uв – напряжения питания, Фв – магнитный поток 

возбуждения, iя – ток якоря, iв – ток обмотки возбуждения, ωdpt – угловая 

скорость якоря, Mвр,д – момент приводного двигателя, Jdpt – момент 

инерции. 

Принимая линейную зависимость Фв от тока возбуждения iв вфя ikФ =   

получим систему дифференциальных уравнений, включающую три 

неизвестных: iя – ток якоря, iв – ток возбуждения, ωdpt – угловая скорость 

якоря: 

,

,

,

.

в в в
в

в в

e ф в dptя я я
я

я я я

dpt M ф в я вр д

dpt dpt

di u r
i

dt L L

k k idi u r
i

dt L L L

d k k i i M

dt J J

ω

ω


= −


 = − −



= −


        (2) 

Произведение коэффициентов kМkф определяется из выражения для 

номинального момента: 

. . .

ном
М ф

dtp ном ном в ном я

Р
k k

I Iω
= .         (3) 

Произведение коэффициентов kеkф определяется из выражения для 

ЭДС реакции якоря: 

. .

. .

ном я я ном я
е ф

dtp ном ном в

U r I
k k

Iω
−= .         (4) 

Подробная теория и методика моделирования асинхронного 

электродвигателя изложена в [2, 3, 4]. Для исследования, проводимого в 

диссертации, не подходит методика, изложенная в [2], которая основана на 

использовании относительных единиц. Она полезна, когда моделируется 
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одна электрическая машина. При моделировании группы машин разной 

мощности и структуры лучше переходить к именованным единицам. 

В качестве индуктивной нагрузки использован асинхронный 

двигатель мощностью 250 Вт, с параметрами: Рном = 0,25 кВт, η = 68%, сos 

φ = 0,65, Uном = 380 В, nном = 1380 об/мин, f = 50 Гц, pd = 2, Ммах/Мном = 2,0, 

Kп = Iпуск/Iном = 6, Jd = 0,00124 кг·м2. Дифференциальные уравнения АД 

(сопротивление статора rds, индуктивность рассеяния обмотки статора Lds, 

ток статора ids), включающие выражения для тока и напряжения статора is 

и us, потокосцепления статора и ротора (ψds и ψdr), движения (угловая 

скорость ротора ωd), момент приводного двигателя Mвр.д, и момент 

инерции Jd, состоящий из суммы моментов инерции ротора 

электродвигателя и момента инерции подключенного к валу механизма, а 

также время t в неподвижной комплексной системе координат ( ,α β ) 

имеют вид: 

,

,

1
,

1
,

ds ds ds ds dr dr
dr d d dr

ds ds ds dr ds

ds ds ds ds dr dr
dr d d dr

ds ds ds dr ds

dr
dr dr ds dr d d dr

dr

dr
dr dr ds dr d d dr

dr

d dr
dr

d

di u r i k k
p

dt L L L T L

di u r i k k
p

dt L L L T L

d
k r i p

dt T

d
k r i p

dt T

d k

dt J

α α α
α β

β β β
β α

α
α α β

β
β β α

ω

ω

ω

ω

ω

= − + Ψ + Ψ

= − + Ψ − Ψ

Ψ = − Ψ − Ψ

Ψ
= − Ψ + Ψ

= Ψ( ) , .вр д

ds dr ds
d

M
i i

Jα β β α














 − Ψ −


     (5) 

В уравнениях (5) индексом «α» отмечены переменные и параметры, 

относящиеся к оси α, индексом «β» – переменные и параметры, 

относящиеся к оси β. 

При моделировании использован асинхронный электродвигатель 

мощностью 4 кВт с паспортными данными по [5]: Рном = 4 кВт, η = 84%, 

сos φ = 0,84, Uном = 380 В, nном = 1430 об/мин, f = 50 Гц, pd = 2 Ммах/Мном = 
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2,2, Kп = Iпуск/Iном = 6, Jd = 0,0113 кг·м2. Дифференциальные уравнения 

асинхронного генератора с емкостным самовозбуждением, выполненного 

на базе трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

(соединение фаз машины и нагрузки – звезда, конденсаторов – 

треугольник) с учетом внешней емкости С и предварительно 

подключенной нагрузки (сопротивление rн, ток iн), включающие уравнения 

тока и напряжения статора is и us, потокосцепления статора и ротора (ψs и 

ψr), движения (угловая скорость ротора ω) момент приводного двигателя 

Mвр.пр, момент инерции JАГ, а также время t в неподвижной комплексной 

системе координат ( ,α β ) приведены в системе 6. 
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Параметры, входящие в (6), определяются расчетом с 

использованием паспортных данных асинхронного электродвигателя.  



Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/61.pdf 

7 

Анализируемый комплекс состоит из генератора, выполненного на 

основе асинхронного двигателя мощностью 4 кВт с приводом от двигателя 

постоянного тока мощностью 10,5 кВт с независимым возбуждением 

(рисунок 1). После пуска и самовозбуждения генератора с предварительно 

подключенной активной нагрузкой, к нему подключается асинхронный 

двигатель мощностью 0,25 кВт. Разработанная математическая модель 

позволяет проводить анализ динамики пусковых режимов, определять 

соотношения мощностей асинхронного генератора и подключаемой 

двигательной нагрузки. 

 

Рисунок 1 – Расчетная пространственная модель комплекса из 

асинхронного генератора, привода и подключаемого асинхронного 

двигателя. 

Система уравнений привода, включающую уравнения статора, 

ротора, уравнение движения и уравнения внешней цепи для конденсаторов 

и нагрузки в неподвижной комплексной системе координат ( ,α β ), до 

момента подключения двигательной нагрузки, записывается в виде 

системы (7). 
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Задачей моделирования является изучение динамики процессов, 

происходящих при подключении асинхронного электродвигателя к 

предварительно возбужденному автономному асинхронному генератору с 

емкостным самовозбуждением. 
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На рисунке 2 приведен пример расчетных осциллограмм, 

показывающих динамику процессов, происходящих при подключении 

двигательной нагрузки к генератору. Из осциллограмм видно, что при t = 

3c после включения генератора он находится в возбужденном состоянии. 

При подключении индуктивной нагрузки ток в фазе генератора резко 

увеличивается (на 2-3 периода), а затем падает и постепенно растет до 

установившегося. Установившийся ток фазы генератора больше, чем до 

подключения индуктивной нагрузки.  

В момент включения уменьшается и угловая скорость генератора. У 

двигателя первый толчок тока на уровне пускового, затем возникает 

процесс сначала уменьшения его тока, а в дальнейшем нарастания до 

установившегося. 

 Таким образом, полученная система дифференциальных уравнений 

в форме Коши, позволяет в пакете MathCAD проводить расчеты 

динамических процессов, возникающих при подключении двигательной 

нагрузки к асинхронному генератору с емкостным самовозбуждением и 

позволяет определить соотношение мощности асинхронного генератора и 

подключаемой нагрузки.  
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Рисунок 2 – Расчетные осциллограммы процесса подключения к 

асинхронному генератору двигателя мощностью 250 Вт 
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